
12V modul na snímanie hladiny vody s relé

Výstup na sondy je označený nasledovne:

•1X je spodná hladina
•2Z je medium (stale ponorená sonda)
•3S je vrchná hladina

Sondy použite pôvodné, alebo si môžete ich môžete vyrobiť z elektrického drátu

Svorky  relé (stav pri vypnutom module)

1-NO

2 -COM

 

3-NC

Pri vypnutom module sú svorky nasledovné 1-2 rozpojené a 2-3 spojené. Modul sa dá tak využiť na vyprázdňovanie i 
plnenie nádrže.

Vyprázdňovanie:

Ak voda dosiahne po sondu 3S  kontakty 1 a 2 na výstupe relé sa vzopnú (rozopne sa 2-3). Hladina vody klesá pod 3S sondu 
a až keď klesne pod sondu 1X, sa kontakty 1-2 na relé rozopnú (2-3 spoja).

Napúšťanie :

 

Ak voda klesne po sondu 1X relé vzopne 2-3 kontakty (1-2 rozopne) , hladina vody stúpa nad sondu 1x a až ked dosiahne 3S 
sondu sa kontanty relé 2-3 rozopnú (1a2) spoja.

 


